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 Mas de 100 Años Iluminando Arequipa

NOTA DE PRENSA

FALLA EN SUBESTACIONES DE JESUS Y SAN LAZARO DEJA SIN LUZ A 62,313  USUARIOS

Una falla en la línea de transmisión de 33 Kilovoltios de San Lázaro - Chilina  dejó sin servicio eléctrico a 62,313 usuarios de los distritos del Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata, parte baja de Miraflores y Yanahuara, informó el Ing. José Oporto Vargas Gerente General de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
Según las verificaciones realizadas por especialistas de las unidades de Redes y Distribución de la SEAL, la interrupción energética se originó cerca a la torre de alta tensión numero 7 ubicada  por el vivero municipal en Selva alegre, al parecer cuando se colocaba un panel publicitario, éste hizo contacto con el conductor de energía, originando una descarga a tierra lo cual activó el sistema de protección de las Subestaciones de Chilina, San Lázaro y de Jesús.

El corte de fluido eléctrico  ocurrió a las 14 horas 23 minutos y tuvo una duración de 40 minutos, lapso en el cual trabajadores de la SEAL, efectuaron diversas labores para reponer el servicio eléctrico a las 15 horas 3 minutos en las zonas afectadas.
Es necesario indicar, que  la Subestación de San Lázaro que comprende todo el centro de la ciudad, parte de Miraflores y Yanahuara  afectó a 20,972 usuarios mientras que en la subestación  de Jesús fueron 41,341 clientes de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata, los que se quedaron sin luz.
El  Ing. José Oporto funcionario de la SEAL precisó que el  68% de accidentes eléctricos de terceros de los últimos 6 años ha sido provocado por la manipulación de varillas de construcción, alambres, tubos, palos y otros elementos cerca de las líneas de media tensión. Para prevenir esto, es necesario que se respeten las distancias de seguridad entre las edificaciones y otras instalaciones a las líneas de suministro eléctrico en media tensión.
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